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GUÍA DE INSTALACIÓN  -  UI  GI 002
LLAVE LABORATORIO SENSOR MESA BRAZO ALTO  DOLPHIN G

II-LA02-11
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1- Retire la tuerca, 
arandela y empaque 
de la llave.

3 - Rosque los 
adaptadores a 
la electroválvula.
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2- Inserte el cuerpo por el agujero de la 
porcelana y por la parte inferior del lavamanos, 
primero coloque el empaque luego la arandela y 
por último rosque la tuerca hasta fijar la llave.

4 - Conexión eléctrica:
    - Conecte el cable M de la electroválvula con el cable H del sensor.
    - Conecte el cable H transformador con el cable M del sensor. 
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Para mayor información de fichas técnicas, guías de instalación, garantías, restricciones y condiciones de uso, consulte en: gricol.com/informacion-tecnica-y-garantias


